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使用限制

该吸入导流器适用于2类液体（如无害液体），符合压力设备
要求。不适用于1类液体，或用于设计符合PED要求的I至IV
类设备。

1 .0   简介

Armstrong 吸入导流器专为把螺栓直接紧固在卧式或立式离
心泵的吸入法兰上而设计。

2.0  操作限制

Armstrong 吸入导流器有以下5个系列：

每一系列都设计为四功能连接件。每一个导流器可用作一个
90°弯头，管道过滤器和稳流器。如果入口管道比泵吸入口
大，则吸入导流器还可用作变径弯头。

3.0  检查

Armstrong 吸入导流器在发货前已进行彻底严格的测试和检
查，以确保满足您的订货需求。所有货物在运抵时，请立即
检查运输中可能造成的损害。任何不当操作应立即告知承
运人并且在货运提单上注明。

4 .0 安装

按照阀体上标明的方向箭头安装吸入导流器，与系统流量方
向保持一致。

如果导向叶片朝向泵入口法兰，Armstrong吸入导流器可以
安装在任何方向。

在泵吸入前，需要为离心泵配置长度为管径五倍的直管。除
了最后一个弯头，三通或者接头以外，进入泵吸入口时，直
管长度也要有助于确保流量的稳定性。

横档导向叶片安装在Armstrong吸入导流器出口，在此将其
用螺栓紧固在泵法兰上，以稳定流量，并省去了使用长直吸
入管道。

要留出足够的空间以便拆除端盖和过滤器。

排放阀可安装在吸入导流器排水口。如果吸入导流器安装
在入口，垂直向下：入口管道应包括一个排放阀，此排放阀应
在下水管的最低点，用来清除吸入导流器过滤器可能产生的
残留物。

不能用吸入导流器来支持吸入管道。必须独立支撑管道。

在基座安装泵上，灵活管道接头能够使泵入口法兰支持吸 
入导流器。每一个SG产品都铸有突起部分，所以能在管件下
方安装一个管托架来分离泵吸入法兰承担的吸入导流器 
重量。

吸入导流器配备一个入口螺纹测量仪接头。从吸入导流器入
口测量仪到泵入口测量仪，都可以来监控流过管件的压差。
如果需要拆除或清洁过滤器，则需要通知操作人员。

型号 入口连接 泵端连接

sg ansi 125 / pn16 法兰 ansi 125 / pn16 法兰

sg–tf nptf / bspt ansi 125 / pn16 法兰

sgg 沟槽* ansi 125 / pn16 法兰

sghh ansi 250 / pn25 法兰 ansi 250 / pn25 法兰

sgh–tf nptf / bspt ansi 250 / pn25 法兰

Fig. 1  Armstrong Suction Guide 

         Fig. 2  Armstrong Suction Guides may be installed in any arrangement feasible by pump flange boltholes arrangement.
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图 .1  Armstrong 吸入导流器

*适用于直切砧槽或不锈钢卡箍



5

安装及使用说明书SG吸入导流器

Remove fine-mesh strainer 
following run–in.

图2  根据泵法兰螺栓孔布置，Armstrong吸入导流器可灵活安装在任何地方。

Fig. 1  Armstrong Suction Guide 

         Fig. 2  Armstrong Suction Guides may be installed in any arrangement feasible by pump flange boltholes arrangement.

strainer 
(start-up + 
permanent

strainer 
removal plate

stabilizing 
ba�es

outlet to 
pump

inlet from 
system

bolt to pump

boss for 
support pipe

connect to pump

inlet from 
system

inlet from 
system

inlet from 
system

inlet from 
system

connect to pump

connect to pump connect to pump

图 .3  拆除细网过滤器

5 .0  操作

吸入导流器启动时无需特别注意的地方。连接件是固定的，
吸入泵送液体，并使其自动平稳流入泵中。

根据系统清洁说明，必须拆除临时过滤器。

在所有残留物被清除后，或者泵运行时间到达最大值24小
时后，停止泵，并且关闭泵隔离阀。如果安装了排水塞和排
放阀，通过拆除排水塞或者打开排放阀来排空吸入导流器。
打开吸入导流器阀盖并把过滤器从阀体上拆除。

临时的细网启动过滤器与永久的不锈钢过滤器是相焊接的，
现在需要将临时过滤器从永久过滤器上拆除下来。细网过
滤器是为移除新管道系统的小污染物而设计的，如果不拆除
很容易被残留物塞满，对泵的运行不利。  

拆除临时过滤器后，把永久过滤器安装到管线上。 

检查阀盖O形圈，如有必要进行更换。把阀盖安装回阀体
上。确保过滤器正确安放，交叉旋紧阀盖螺栓。
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